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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 
разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центр методологии нормирования и стан
дартизации в строительстве» (ОАО «ЦНС») и Открытым акционерным обществом ордена Трудового 
Красного Знамени Всесоюзным научно-исследовательским проектно-конструкторским институтом 
Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского (ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект).

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 14 ноября 2014 г. № 72-П)

За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по 

МК(ИСО 3166) 004—97
Код страны по 

МК(ИСО 3166) 004—97
Сокращенное наименование национального 

органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Молдова MD Молд о ва-Ста нд а рт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
26 ноября 2014 г. № 1837-ст введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 21.608—2014 
для применения в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 21.608—84

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок -  в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч
ном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования -  на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро
изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Систем а проектной докум ентации для строительства

ПРАВИЛА ВЫ П О ЛНЕН И Я  РАБОЧЕЙ ДО КУМ ЕНТАЦ И И  
В НУТРЕНН ЕГО  Э ЛЕ КТР И Ч Е С КО ГО  О С В ЕЩ ЕН ИЯ

System of building design documents. Rules for execution of working documents of interior electric lighting

Дата введения —  2015— 07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации 
внутренних сетей электрического освещения помещений зданий и сооружений различного назначе
ния.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударствен
ные стандарты:

ГОСТ 2.301—68 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.302—68 Единая система конструкторской документации. Масштабы
ГОСТ 2.702—2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения элек

трических схем
ГОСТ 21.101—97* Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.110—2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация обо

рудования, изделий и материалов
ГОСТ 21.114—2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
ГОСТ 21.614—88 Система проектной документации для строительства. Изображения условные 

графические электрооборудования и проводок на планах

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный 
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяю
щим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

3.1 Рабочую документацию внутреннего электрического освещения помещений зданий и со
оружений выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 21.101 и других 
взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

3.2 В состав рабочей документации внутреннего электрического освещения зданий и сооруже
ний включают:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основ
ной комплект рабочих чертежей марки ЭО);

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных бло
ков (далее -  эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий) (при необходимости);

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

* На территории Российской Федерации с 1 января 2014 г. действует ГОСТ Р 21.1101— 2013.

Издание официальное
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- опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости);
- локальную смету (при необходимости).
3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей;
- принципиальные схемы питающей и распределительной сети (при необходимости);
- принципиальные схемы магистральных и групповых щитков освещения;
- принципиальные схемы дистанционного управления освещением;
- схемы подключения комплектных распределительных устройств напряжением до 1000 В;
- кабельный журнал для питающей и распределительной сети (при необходимости);
- чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (при отсутствии ти

повых).
3.4 Основной комплект рабочих чертежей марки ЭО допускается оформлять отдельными доку

ментами с присвоением им базовой марки основного комплекта и добавлением через точку порядко
вого номера документа, обозначаемого арабскими цифрами, например общие данные по рабочим 
чертежам (301.1), принципиальная схема распределительной сети (301.2).

3.5 При небольших объемах документации допускается объединять рабочие чертежи марки ЭО 
с рабочими чертежами других электротехнических марок в один основной комплект рабочих чертежей 
и присваивать одну марку. Например, при объединении чертежей марки ЭО с рабочими чертежами 
марки ЭМ допускается присваивать объединенному основному комплекту марку ЭОМ или марку пре
обладающих рабочих чертежей комплекта.

4 Общие данные по рабочим чертежам

4.1 Общие данные по рабочим чертежам внутреннего электрического освещения зданий и со
оружений выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101.

4.2 Ведомость спецификаций, предусмотренную ГОСТ 21.101, в составе общих данных по ра
бочим чертежам марки ЭО не выполняют.

4.3 В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят 
итоговые данные: полезную площадь освещаемых помещений, установленную мощность освещения, 
количество светильников. Для жилых домов итоговые данные не приводят.

5 Чертежи и схемы

5.1 Планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей

5.1.1 Планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей (да
лее -  планы расположения) выполняют по ГОСТ 2.702 (без перечня элементов) с учетом требований 
настоящего стандарта.

5.1.2 В качестве подосновы для планов расположения, как правило, принимают планы помеще
ний, выполненные в основных комплектах рабочих чертежей других марок. Масштабы этих планов 
должны обеспечивать четкое графическое изображение электрических сетей и электрического обо
рудования.

5.1.3 На планах расположения наносят и указывают:
а) координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
б) строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний сплошными тонкими ли

ниями; технологическое оборудование — в виде условных графических изображений сплошными 
толстыми линиями;

в) наименования помещений (при необходимости), кроме помещений жилых домов. Допускает
ся наименования помещений приводить в экспликации помещений по форме 1 в соответствии с ну
мерацией и наименованием, указанными в основном комплекте рабочих чертежей марки АР;
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Ф о р м а  1 —  Экспликация помещений
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г) классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорию и группу взрывоопасных смесей для 
взрывоопасных зон;

д) нормируемую освещенность от общего освещения (за исключением жилых помещений);
е) светильники (в жилых дом ах— места их установки), их количество (при необходимости), ти

пы;
ж) количество и мощность ламп в светильниках;
и) высоту установки светильников (кроме потолочных).

П р и м е ч а н и е  — Примеры приведения на планах данных, указанных в перечислениях г) — и), и по
рядок записи их условных обозначений приведены в приложении А;

к) привязочные размеры для светильников или рядов светильников к элементам строительных 
конструкций или координационным осям здания (сооружения). Привязочные размеры допускается не 
проставлять, если места установки светильников понятны без указания привязочных размеров или 
если привязочные размеры приведены на чертежах интерьеров. В этом случае должна быть дана 
ссылка на соответствующие чертежи;

л) комплектные распределительные устройства на напряжение до 1000 В, относящиеся к сети 
внутреннего освещения (распределительные щиты, щиты станций управления, распределительные 
пункты, ящики и шкафы управления, вводно-распределительные устройства) и их обозначения;

м) групповые щитки и их обозначения;
н) понижающие трансформаторы;
п) выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах — включая розетки для электроплит и 

других бытовых электроприемников);
р) линии питающей, распределительной, групповой сетей и сети управления освещением (в 

жилых домах — включая линии для электроплит и других бытовых электроприемников), их обозначе
ния, сечение и, при необходимости, марку и способ прокладки;

с) другое электрическое оборудование, относящееся к внутреннему освещению.
5.1.4 При большом количестве линий распределительной сети, групповой сети и сети управле

ния освещением указанные сети и относящееся к ним электрическое оборудование допускается 
изображать на отдельных листах и в разных масштабах.

5.1.5 Электрическое оборудование и проводки на планах расположения указывают условными 
графическими изображениями по ГОСТ 21.614.

Пример оформления плана расположения электрического оборудования и прокладки электри
ческих сетей для производственного здания приведен на рисунке Б.1 (приложение Б), для обще
ственного здания — на рисунке Б.2 (приложение Б).

5.1.6 На листах, где помещены планы расположения, приводят ведомость узлов установки 
электрического оборудования по форме 2. Ведомость на плане расположения помещают над основ
ной надписью, как правило, в верхнем углу листа.

В графах ведомости указывают:
- в графе «Поз.» — позицию узла по плану расположения;
- в графе «Обозначение» — обозначение документа на узел установки электрического обору

дования;
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- в графе «Наименование» — наименование узла установки с указанием типа электрического 
оборудования;

- в графе «Кол.» — количество узлов установки по плану расположения;
- в графе «Примечание» — дополнительные сведения.
Пример заполнения ведомости узлов установки электрического оборудования приведен на ри

сунке В.1 (приложение В).

Ф о р м а  2 — Ведомость узлов установки электрического оборудования
------
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5.1.7 На листах планов расположения приводят:
- ссылки на чертежи принципиальных схем магистральных и групповых щитков освещения;
- данные о групповых щитках в табличной форме (при необходимости);
- данные о комплектных конденсаторных установках по форме 3 (при необходимости).

Ф о р м а  3 — Данные о комплектных конденсаторных установках
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5.1.8 Размеры граф форм 1—6, при необходимости, могут быть изменены по усмотрению раз
работчика.

5.1.9 При наличии в здании одинаковых по размеру помещений (участков помещений) с одина
ковыми техническими решениями освещения электрическое оборудование, электрические сети и дру
гие элементы на планах расположения допускается изображать не для всех, а для части помещений. 
Допускается также приводить фрагменты планов расположения для отдельных типовых помещений.

4
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5.2 Принципиальные схемы

5.2.1 Принципиальные схемы питающей и распределительной сетей, магистральных и группо
вых щитков освещения выполняют в однолинейном изображении согласно требованиям стандартов 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на правила выполнения электротехнических 
схем и в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Боковики принципиальных схем питающей и распределительной сетей выполняют по форме 4, 
магистральных и групповых щитков освещения — по форме 5 (для магистральных и групповых щит
ков освещения допускается в боковике указывать не все, а только необходимые данные).

Допускается выполнять боковики схем питающей и распределительной сетей, магистральных и 
групповых щитков освещения (формы 4 и 5) по другим формам, при условии, что в них содержатся 
все технические данные, предусмотренные формами 4 и 5.

Примеры оформления принципиальных схем питающей и распределительной сетей и группово
го щитка освещения приведены соответственно на рисунке Г.1 (приложение Г) и рисунке Д.1 (прило
жение Д).

5.2.2 Принципиальные схемы питающей и распределительной сети допускается выполнять с 
учетом расположения электрического оборудования по частям и этажам здания.

Пример оформления принципиальной схемы питающей и распределительной сети многоэтаж
ного здания приведен в приложении Е. Поясняющие надписи на схеме приводят, как указано в при
ложении Ж.

5.2.3 Принципиальные схемы питающей и распределительной сетей жилых домов допускается 
разбивать на отдельные схемы (схему вводно-распределительного устройства, схему линий питаю
щей и распределительной сетей). При этом на схеме линий питающей и распределительной сетей 
допускается изображать щитки и другие аппараты не для всех этажей, а только для одного типового 
этажа, а также не изображать коммутационные аппараты на этажных и квартирных щитках и расчет
ные данные указывать в табличной форме.

5.2.4 Принципиальные схемы дистанционного управления освещением и схемы подключения 
комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В выполняют с учетом требова
ний стандартов ЕСКД на правила выполнения электротехнических схем.

Указанные схемы допускается включать в состав рабочих чертежей основных комплектов дру
гих электротехнических марок.
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Ф о р м а  4 —  Боковик принципиальной схемы питающей и распределительной сетей
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Ф о р м а  5 —  Боковик принципиальной схемы магистрального и группового щитка освещения

v

V

V

V

V

о

Источник питания

Аппарат на вводе 
(выключатель автоматический 

или выключатель нагрузки): 
номер; тип; ток расцепителя 

или номинальный ток, А

Аппарат на линии 
(выключатель автоматический 

или предохранитель): 
номер; тип; ток расцепителя 

или плавкой вставки, А

Пускатель магнитный 
(устройство защитного 
отключения или другие 
аппараты): номер; тип; 

номинальный ток, А

Наименование потребителя, 
назначение линии

Установленная мощность, кВт

Расчеты ый/пусковой ток, А

65

5.3 Кабельный журнал

5.3.1 Кабельный журнал для питающей и распределительной сетей выполняют по форме 6.
5.3.2 Кабельный журнал для питающей и распределительной сетей допускается не выполнять, 

если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей 
и распределительной сетей.
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Ф о р м а  6 —  Кабельный журнал для питающей и распределительной сетей
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5.4 Узлы установки осветительных приборов и электрооборудования

5.4.1 Чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (далее -  узлы 
установки) должны содержать информацию, необходимую для правильного монтажа вышеуказанного 
оборудования.

5.4.2 Узлы установки выполняют в случаях, когда в качестве кронштейна (конструкции) для 
установки осветительного прибора (электрооборудования) используется нетиповое изделие, изготов
ляемое на заказ или непосредственно на месте монтажа. В прочих случаях необходимость выполне
ния узлов установки определяется разработчиком в зависимости от сложности используемых кре
пежных конструкций и особенностей монтажа конкретных осветительных приборов и электрообору
дования.

5.4.3 Узел установки должен содержать:
- изображение (виды, разрезы, сечения) осветительного прибора (электрооборудования), за

крепленного с помощью кронштейна к элементу строительной конструкции;
- наименование (обозначение) составных частей узла установки;
- спецификацию составных частей узла установки по форме 7 ГОСТ 21.101;
- установочные, габаритные и другие необходимые размеры;
-технические требования и подписи, необходимые для понимания устройства узла установки 

(указания о выполнении сварочных работ, окраске эмалью и пр.).
5.4.4 Узлы установки, как правило, выполняют в масштабах ГОСТ 2.302. Допускается выпол

нять узлы установки без точного соблюдения масштаба, если это не искажает наглядности изображе
ния и не затрудняет чтения чертежа.

5.4.5 Различные узлы установки оформляют отдельными чертежами, как правило, на листах 
форматов А4 и АЗ по ГОСТ 2.301.

6 Э с к и з н ы е  ч е р т е ж и  о б щ и х  в и д о в  н е т и п о в ы х  к о н с т р у к ц и й

Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций, предназначенных для установки осве
тительных приборов и электрооборудования, выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.114 
в объеме, необходимом для разработки конструкторской документации.

7 С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я , и з д е л и й  и м а т е р и а л о в

7.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее -  спецификация) выполняют и 
обозначают по ГОСТ 21.110 с учетом требований настоящего стандарта.

7.2 Спецификацию составляют по разделам в последовательности:
-электрооборудование (распределительные и групповые щитки, автоматические выключатели 

ит. п.);
- осветительное оборудование (осветительные приборы, лампы и т. п.);
- кабельные изделия (кабель, провод и т. п.);
-электромонтажные устройства и изделия (кронштейны, ответвительные коробки, кабельные 

лотки и т. п.);
- материалы (трубы, прокат черных металлов и т. п.).

8
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Состав и количество разделов спецификации допускается изменять по усмотрению разработ
чика.

Запись оборудования (изделий, материалов) в пределах одного раздела рекомендуется выпол
нять по группам однотипных элементов (в порядке возрастания типов, параметров, цифр, входящих в 
их обозначение).

8 Опросные листы и габаритные чертежи

8.1 Опросные листы и габаритные чертежи выполняют в соответствии с данными предприятий 
— изготовителей оборудования и комплектуют их в виде отдельного выпуска с наименованием 
«Опросные листы».

Выпуску «Опросные листы» присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозна
чения основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО и через точку шифра «ОЛ». Обозначение 
указывают на титульном листе выпуска опросных листов.

Пример- 2345-11-ЭО.ОЛ
8.2 Если опросных листов (габаритных чертежей) два и более, то после титульного листа вы

пуска «Опросные листы» помещают содержание, которое выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101. 
Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения выпуска опросных листов и через 
дефис шифра «С».

8.3 В наименовании опросного листа (габаритного чертежа) указывают наименование оборудо
вания, которое в нем описывается, либо его обозначение или порядковый номер в пределах выпуска.

8.4 Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с 
учетом дополнительных требований настоящего стандарта.

Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят самостоятельно в пределах каждого 
опросного листа (габаритного чертежа).

Сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи), приводят в графе 
«Примечание» содержания выпуска опросных листов или в графе «Примечание» ведомости ссылоч
ных и прилагаемых документов (если «Содержание» не выполняют).

8.5 Выпуск опросных листов записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссы
лочных и прилагаемых документов, входящей в общие данные по рабочим чертежам основного ком
плекта марки ЭО.
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Приложение А  
(справочное)

П рим еры  усл о в н ы х обо значен и й  на пл анах расп о л о ж ен и я  эл ектр и ческого  о б о р уд о в ан и я  и
прокл ад ки  эл ектр и чески х  сетей

Т а б л и ц а  А . 1_______________________________________  ___________________

Наименование Пример условного обозначения

1 Нормируемая освещенность от общего освещения

2 Обозначение классов взрыво- и пожароопасных зон:
2.1 класс взрывоопасной зоны 
категория и группа взрывоопасной смеси

2.2 класс взрывоопасной зоны

2.3 класс пожароопасной зоны

3 Сведения о светильниках:

Количество ламп * Мощность, Вт

0 „ Высота установки, м3.1 количество— тип,
3.2 количество — тип светильников в линии

300 лк

B-la
IIAT1

B-I6

П-1

ЗО-ЛПО 02
2 x4 0
3,5

10-Л ПО 02 2x40
Г

П р и м е ч а н и е  — Допускается не указывать: количество светильников при небольшом их числе в помеще
нии; количество ламп для одноламповых светильников; высоту установки для потолочных светильников.

4 Соответствие выключателей управляемым ими светильникам

5 Номер и цифры у светильников и штепсельных розеток, указывающие номе
ра групп, к которым присоединяют светильники, линии светильников или штеп
сельные розетки

6 Обозначение способов прокладки, марок проводников и сечений групповой 
сети в помещении указывают (через дефис) в следующем порядке: марка про
водников - сечение, мм2 - способ прокладки
7 Надписи на линиях питающей и распределительной сети указывают в сле
дующем порядке: номер линии - марка, количество и сечение проводников - 
способ прокладки
8 Надписи на линиях групповой сети указывают в следующем порядке: номер 
группы - марка, количество и сечение проводников - способ прокладки

л  I IIо, о,
оN2

N4,5

ВВГнг-LS - 1(3x2,5) -т20

н1 - ВВГнг-1(5хЮ) - т40 

N1 - ВВГнг-1 (3x2,5) - т20

П р и м е ч а н и е  к пунктам 6-8 — На отдельных участках линий допускается указывать не все, а только не
обходимые данные.
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Приложение Б 
(справочное)

ГОСТ 21.608— 2014

Примеры оформления планов расположения электрического оборудования и 
прокладки электрических сетей

Рисунок Б.1 — Пример оформления плана расположения электрического оборудования и прокладки электриче
ских сетей для производственного здания

11
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Рисунок Б.2 — Пример оформления плана расположения электрического оборудования и прокладки электриче
ских сетей для общественного здания
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Приложение В 
(справочное)

ГОСТ 21.608—2014

Пример заполнения ведомости узлов установки 
электрического оборудования на плане расположения

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 5.407-4, лист 16 Узел установки кронштейнов со 
светильниками с лампами ДРЛ 
ДРЛ с шагом Зм. Светильники 
типа РСП 05-1000-Г23-04

32

2 АБ25А-05-00-00

Л_______________

Узел установки светильника 
ППД-200 на стене

1\____

6

Рисунок В.1
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Приложение Г 
(справочное)

Пример оф орм ления принципиальной схемы  питаю щ ей и распределительной сетей

Источник питания

t e a
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1 о _

= i  1
Н 7

i  g о  5

u l i
? оX о.!

СС ф  Q.O О)

Распределительный пункт: 
номер; тип; установленная и 

расчетная мощность, кВт. 
Аппарат на вводе: тип; ток, А

Выключатель автоматический 
или предохранитель: 

тип; ток расцепителя или 
плавкой вставки, А

Пускатель магнитный: 
тип; ток нагревательного 

элемента, А

S  ' х  s  fts 5  I— х  -Q- а) со
<и-S-о Ьх  о  nj о  
О О Q. со <0 *  , У а !  1 >  
• I- Е со 
аз СО о х 
аз -  х  ш

s z § <
В-Е-Е -
£ s | g

<2 i  о °

ё-V
ф  

х  У о: Ф 0.0 
ф

Щиток групповой; 
аппарат на вводе: 

тип; номинальный ток, А

Номер по схеме расположения 
на плане

Установленная мощность, кВт
Потеря напряжения 

________до щитка, %________

ЩО-5 ЩО-6 ЩО-7 ЩО-8 ЩО-12

20 37 8 10 29

1,0 2,4 3,1 3,25 1,8
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Рисунок Г.1



Приложение Д 
(справочное)

ГОСТ 21.608—2014

Пример оф орм ления принципиальной схемы  группового щитка освещ ения

Источник питания

Аппарат на вводе 
(выключатель автоматический 

или выключатель нагрузки): 
номер; тип; ток расцепителя 

или номинальный ток, А
Аппарат на линии 

(выключатель автоматический 
или предохранитель): 

номер; тип; ток расцепителя 
или плавкой вставки, А
Пускатель магнитный 

(устройство защитного 
отключения или другие 
аппараты): номер; тип; 

номинальный ток, А

Наименование потребителя, 
назначение линии

Установленная мощность, кВт

Расчетный/пусковой ток, А

от ПР-1, QF10

Помещения
№1,2.

Рабочее

Помещения 
№ 3...5. 
Рабочее

Помещения
№9,11.
Рабочее Резерв

освещение освещение освещение

2,7 4,3 3,3

4,5/6,3 7,2 5,6/7,8

Рисунок Д.1
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Приложение Е 
(справочное)

П рим ер оф о р м л ен и я  п рин ц ип и ал ь н ой  схем ы  питаю щ ей  
и расп р ед ел и тел ь н о й  сети  м н о го этаж н о го  зд ания
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Приложение Ж 
(рекомендуемое)

ГОСТ 21.608— 2014

Поясняющие надписи на принципиальной схеме питающей и 
распределительной сетей, выполняемой с учетом расположения  
электрического оборудования по частям и этажам здания

Ж.1 У комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В:
Руст — установленная мощность, кВт;
Ррасч — расчетная нагрузка, кВт.
Ж.2 У групповых щитков:

где А — номер по плану расположения;
AU— потеря напряжения до щитка, %.

Пример - щО-9 _|iL

Ж.З На линиях питающей и распределительной сетей с расчетными данными (указывают кон
кретные величины):

a - P ^ - c o s y - l ^ - l  

P ^ l - A U - q - o  ’
где а — маркировка линии;

/расч — расчетный ток, А;
/ — длина участка питающей (распределительной) сети, м; 
q — марка проводника; сечение, мм2; 
а — способ прокладки.

„  N1-1,4-0,85-2,5-97
136 -1,6 - ВВГнг 1 (5x2,5) - т25

Ж.4 На линиях питающей и распределительной сети без расчетных данных:

/ - qr - ст.

Пример — 40 - ВВГнг 1 (5x6) - т40
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